
BI 310
Boîtier inox pour montage en saillie 
des capteurs encastrables CPE310-S 
et afficheur ATE-310

NOTICE D’INSTALLATION

Dimensions (mm)

• Contre-écrous x3
• Presse-étoupes x3
• Bouchons presse-étoupe x3

• Passe-fil x1
• Passe-fil bouché x1

Contenu du kit



Installation du passe-fil sur le CA-CPE*

Installation du passe-fil bouché

Lorsque le cordon adaptateur n’est pas utilisé, remplacer le passe-fil par le passe-fil bouché (a) et les presse-
étoupes par les bouchons presse-étoupe (b).

1 2 3 4

(a)

(b)

*Le cordon d'adaptation CA-CPE n'est pas fourni avec le BI-310.
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